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WYJASNIENIA TRESCI SIWZ NR 3

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: 1B.271.12.2019
Nazwa zadania: Budowa przedszkola wraz z zlobkiem w Jemielnicy.

Na postawie art. 38 ust 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych —
(tj. Dz. U.z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zgodnie z odpowiedzig z dnia 09.07.2019 dotyczgcym uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie przez Wykonawce prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy wykona /
dostarczy niezbedne elementy do uzyskania pozytywnych opinii instytucji zewnetrznych:
a. Sanepidu — np. wyposazenie kuchni poza naszym zakresem
b. Strazaka — np. czyli zbiornika PPOZ poza zakresem GW

Odpowiedz:

a) Wyposazenie kuchni niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jest w
zakresie Generalnego Wykonawcy robdét budowlanych zgodnie z zapisami tomu TK
Technologia kuchni. W zbiorczym zestawieniu wyposazenia wyszczegélniono
elementy bedace w zakresie Generalnego Wykonawey oraz niektére elementy
bedace poza zakresem Generalnego Wykonawcy, ktére Inwestor zapewni po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

b) Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiajacy zamierza przebudowac sie¢ wodociggowsg
przylegla do terenu inwestycji tak aby spelniala wymogi p.poz. oraz w tym zakresie
zmieni¢ pozwolenie na budowe. Jezeli jednak z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego najpozniej do konca lipea 2020 roku nie dojdzie do rozpoczecia prac
zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej to Zamawiajacy zleci Generalnemu
Wykonawcey roboty budowlane zwigzane z budowg podziemnego zbiornika wody
ppoz. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Czy zamawiajgcy potwierdza zastosowanie w ftazienkach jednego typu baterii
umywalkowych zgodnie z informacjami zamieszczonymi na rysunku PW-ARCH-RYS-
520, symbol BTO1 - baterie umywalkowe czasowe stojace (39 sztuk) do sanitariatéw dla:
niepetnosprawnych, dzieci i ogdlnych ?

Odpowiedz:
Baterie w umywalkach dla niepelnosprawnych tj. ogélnych i dla dzieci powinny by¢

wyposazone w dzwigni¢ z przedluzonym pochwytem.



Prosze¢ o potwierdzenie wykonania obudowy detalu okien kuchennych z podaniem
rodzaju materialu oraz jego wymiaréw rys 301, 302. Czy pozostate otwory okienne
nalezy réwniez obudowac jezeli tak to prosze podac ktore.

Odpowiedz:
Obudowa wewnetrzna ze sklejki dotyczy okien oznaczonych na rzutach metkg OKI1.

Prosze¢ o podanie sposobu zabezpieczenia czgsci wystajacej ( szpalet okiennych ) poza lico
$ciany elewacji 2,5 cm rys. 301.

Odpowiedz:

Wystajace elementy szpalet na poziomie pietra nalezy zabezpieczy¢ obrébka z
okapnikiem, (zatopiona w tynk na wydre) z blachy malowanej proszkowo, kolor RAL
7044. Na poziomie parteru pozostawiamy bez zabezpieczenia (elementy schowane sg
pod dachem pergoli)

W zalgczonej dokumentacji brak rysunkow prefabrykowanych plyt stropowych
(filigrandéw ) 1 schodow wewnetrznych — prosze o przestanie rysunkow wykonawczych
(w szezegdlnoscei zbrojenia) do w/w zakresu

Odpowiedz:

Rysunki stropow typu filigran opracowuje producent stropéw i przedstawia je do
akceptacji. Podobnie ze schodami.

Prosz¢ o wyjasnienie detalu $ciany petnej ( oktadziny drewnianej ) nr 306, 305 — czy na
elewacji nalezy wykona¢ przedstawiony szczegot — jezeli tak , to prosze o podanie miejsca
i1ilosci .

Odpowiedz:

Nie. Wskazany rysunek jest jedynie schematem przedstawiajgcym lokalizacje
rysowanych detali. Na etapie optymalizacji zrezygnowano ze wskazanej okladziny
drewnianej.

W dokumentacji dotyczacej technologii kuchni (dokument pn. ,JEM PW TK ZZW” —
zestawienie zbiorcze wyposazenia) zawarto liste sprzetow zatytutowana: ,,sprzet nie ujety
w czeSci graficznej — zalecany do dodatkowego wyposazenia kuchni”. Podobng liste
zawarto dla wyposazenia pralni. Prosze o informacje czy przedmiot zamdwienia obejmuje
dostawe w/w sprzetow. Jezeli tak prosimy o podanie szczegdtowej specyfikacii.

Odpowiedz:
Nie, przedmiot zamo6wienia nie obejmuje pozycji zawartych w tabeli ,, Sprzet nie ujety
w czeSci graficznej — zalecany do dodatkowego wyposazenia kuchni /bez

uwzglednienia naczyn kuchennych i stolowych oraz ,,Sprzet nie ujety w czeSci
graficznej — zalecany do dodatkowego wyposazenia pralni”.

W dokumentacji dotyczacej technologii kuchni (dokument pn. ,,JEM PW TK ZZW” —
zestawienie zbiorcze wyposazenia) w uwagach koncowych, zawarto zapis: ,,obok
wyposazenia objetego opracowaniem obiekt nalezy dodatkowo wyposazy¢ w sprzet
pomocniczy np. naczynia kuchenne oraz stotowe”. Prosze o informacje czy przedmiot
zamowienia obejmuje dostawe w/w asortymentu. Jezeli tak prosimy o podanie
szczegotowe] specyfikacji



Odpowiedz:
Nie, przedmiot zamodwienia nie obejmuje pozycji opisanych jako ,sprzet
pomocniczy np. naczynia kuchenne oraz stolowe”.

Jaki kabel zasilajgcy nalezy ulozy¢ ze ztgcza kablowego ZK3+1PP (TAURON) do szafki
posredniej SP zlokalizowanej na elewacji obiektu? Wedlug schematu zasilania, nr rys.
PW-IE-09, ma to by¢ kabel YKXS 4x1x150 mm?2, natomiast w opisie technicznym jest
mowa o kablu YKXS 4x1x120mm?2. Prosz¢ o podanie wlasciwego typu kabla
zasilajgcego obiekt.

Odpowiedz:
Poprawne rozwigzanie przedstawia schemat. Poprawne przekroje kabli YKXS
4x1x150mm? i YnKXS 4x1x150 mm?.




